
 

SİSTEM ODASI İÇERİSİNDE YER ALAN FATİH ENERJİ LİNYE PANOSUNUN KULLANIMI 

 

Sistem Odasındaki FATİH Enerji Panosunda; 

Linye-1,2-,3 …. şeklinde yer alan sigortalar, sınıflarda bulunan tahta altındaki Fatih enerji prizlerine 

ve öğretmen prizine giden elektriğini        açar veya kapatır. Yukarı konumda açık, aşağı konumda 

kapalıdır. 

Her sınıfın içinde hangi linye/sigorta grubuna ait olduğu kırmızı etiket ile sol üstte kanal üzerinde 

yazılıdır, ayrıca koridorda saç tava geçişlerinde de yine linye numarası yazmaktadır. Her linye grubu 

örnek linye-1 en az iki sınıfı en fazla 3 sınıfın elektik bağlantısına bağlıdır. Linye-1 indirildiğinde bu 

sınıflara bağlı prizlerdeki elektrik gidecektir. Tahtaların enerji kablolarını çıkarmadan tahtalara gelen 

elektriği bu yolla kesebilirsiniz.  

Ayrıca sınıflarda yer alan Fatih Prizlerinde öğrencilerin yabancı cisim vb. sokması oynaması, sistemde 

kısa devre olması durumunda kaçak akım sigortası da linye grubu yanında atarak aşağı inecektir. 

Bu durumda kaçak akımın bağlı olduğu yandaki linyelere elektrik kesilecektir. Bu kaçak akım 

sigortasını kaldırdığınızda ise bu sınıflara tekrar enerji gelecektir.  
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